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1. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget

I henhold til Erhvervsfremme Styrelsens bekendtggrelse nr. 70 af 28. januar 1997
om kontrol med varmefordelingsmalere, skal varmeleverandgren
(ejer/administrator) etablere et kontrolsystem for at sikre varmeforbrugerne et
grundlag for fordeling af varmeforbruget. Endvidere skal det sikre at
varmeleverandgren vedligeholder sine varmemalere pa fornuftig made og i
overensstemmelse med malerleverandgrens forskrifter.

Denne vejledning skal tjene til at beskrive de vaesentligste elementer til sikring af
ovenstdende. Systemet skal vaere beskrevet i en kontrolmanual, og de tilsluttede
varmeforbrugere skal veere informeret om, at den findes, og at relevante

informationer heri er tilgeengelige for beboerne p& anmodning.

Der er indgdet abonnementsaftale med Techem Danmark A/S for ejendommen.
Kontrolsystemet indeholder en kontrolmanual med information til varmeforbrugerne.

1.1 Vedligeholdelse af kontrolmanual

Ejendommens stamdata vedligeholdes lgbende.

Den tilrettede kontrolmanual udsendes en gang arligt i forbindelse med
udsendelse af varmeregnskab til ejendommens ejer eller administrator.

1.2 Oprettet/sidst aendret

Denne kontrolmanual er oprettet fgrste gang p& baggrund af de oplysninger
om bygninger og varmeanlag, som Techem Danmark A/S var i besiddelse af

pd oprettelsestidspunktet.

Oprettelsesdato:

Oprettelse udfgrt af: Techem Danmark A/S

Denne kontrolmanual er senest redigeret og udsendt pa nedenstdende dato.

Udgivelsesdato for denne kontrolmanual: 28.04.2010



2.

Generelle data for anlaegget

2.1 Ejendom

0502/01462
FAEbleparken 33 - 47 Afd. 1.
5270 Odense N;

2.2 Varmeleverandgr (ejer/administrator)

Ejerforeningen
v/Steen Hansen
Ableparken 3, 1.sal
5270 Odense N

6618 9441/2015 9850

2.3 Kontrolmanualens leveringsform/form

Leveringsform: PDF

2.4 Orientering af beboerne ved sndringer

Sker der andringer i kontrolsystemet, registreres disse i kontrolmanualen, nar den
opdateres en gang arligt. Varmeforbrugeren vil derfor kunne se, hvilke sendringer der
er foretaget.

FEndringer vil oftest ske pa foranledning af varmeleverandgren. Det kan for eksempel
vaere andring af regnskabsperiode eller forandringer i arbejdsgangen hos
serviceselskabet.

I afsnit 1.2. kan det ses, hvornar kontrolmanualen sidst er blevet opdateret.

2.5 Leverandgr af kontrolmanual

Udarbejdelse af kontrolmanualen, samt kontrol og afleesning af varmemalere
foretages af:

Techem Danmark A/S Techem Danmark A/S Techem Danmark A/S
Trindsgvej 7B Ngrregade 52 1. tv. Anders Billesvej 11
8000 Arhus C 6100 Haderslev 7000 Fredericia

87 44 77 00 73 53 5353 7592 35 33

2.6 Procedure ved eventuelle fejl og mangler samt ved bygningsaendringer

Ved den arlige aflaesning efterses malernes tilstand. Konstateres her fejl og mangler,
vil disse blive udbedret af Techem Danmark A/S.

Det er varmeleverandgrens pligt, at der er malere monteret. Derfor skal
varmeleverandgren give Techem Danmark A/S besked, safremt der sker andringer
i varmeanlaegget eller der skal monteres nye malere. Techem Danmark A/S vil
derefter sgrge for udbedring af fejl og mangler.



3. Dimensioneringsgrundlag

Ved et varmeanlaegs dimensioneringsgrundlag forstds en overordnet redeggrelse for/
beskrivelse af anlaegget med det formal at vurdere, om malerne passer til anleegget. Dette
skal bruges, nar et anlaeg etableres eller sendres.

3.1 Generel beskrivelse af dimensionering

Udlzegningstemperaturer er planstgrrelser for frem- og returlgbs temperaturer i
varmemedier. Det er ikke de faktiske temperaturer i varmesystemet.

I henhold til DIN EN 834/835 bruges tM,A .(middel udlzegningstemperaturerne for
varmemedier) til bedgmmelse af malernes egnethed.

I Danmark skelnes der mellem lavtemperatur anlaeg og ikke lavtemperatur anlaeg. I
skemaet er definitionen af lav temperaturanlaeg vist ved temperaturgraenser i
henhold til tM,A .

I nedenstdende skema fremgar det f.eks. at Techem V93 fordampningsmaler er
egnet i anleeg med tM,A mellem 60° og 110°.

Techem ¥ 93

EHKY OPTICA, FHEKY DATA
1 faler version

EHEY OPTICA, FHEY DATA
2 faler version

EHEKY OPTICA, FHKY DATA
fiernfeler version

A -
Lavtemperatur anlzg

For at kunne vurdere malernes egnethed skal det ogsa undersgges hvordan
rgrfgringen i varmesystemet er.

Der ma f.eks. ikke anvendes fordampningsmalere i en-strengs anlseeg med vandret
fordeling over flere lejemal.

Supplerende oplysninger vedr. ovenstaende kan skriftligt rekvireres.



4. Reduktion for udsat beliggenhed

Reduktion for udsat beliggenhed skal, i henhold til Bygge- og Boligstyrelsens
bekendtggrelse nr. 891 af 9. oktober, gives til bolig- eller erhvervsenheder, der i termisk
henseende er yderst beliggende i bygningen.

Bekendtggrelsen geelder kun ejendomme, hvor varmemalere er opsat efter 1. februar
1997. I ejendomme, hvor varmemalerne var opsat inden 1. februar 1997, er der
almindeligvis givet reduktioner efter varmemalerfirmaets beregninger, som stort set er
identiske med det nye regelsaet.

De mest almindelige reduktioner er etagereduktioner, der gives i ejendomme med 3 til 8

fuldt opvarmede beboelses lag, samt gavireduktioner, der gives for udsatte vaerelser med
mere end én ydervaeg.

4.1. Etagereduktion

Fverste
etage med
varme

10 %5

10 % MNederste

etage med
varme

Der gives 10 % reduktion pa alle skalastgrrelser i gverste og nederste opvarmede etage.

4.2 Gavl/hjgrnereduktion

15%
15%
15%
15%
15%

Der gives 15 % gavireduktion for udsatte veerelser med mere end en ydervaeg, hvis
veerelset ikke stgder op til en anden opvarmet ejendom.

Der gives kun reduktion for den radiator der st8r naermest gavlen.

Vender gavlen mod nord eller gst gives 5 % ekstra reduktion.



4.3 Ekstra reduktion

Yarelser
pa kvist og
fransard
%%
Yarelser
15% over og
ved port

Yarelser
under fladt
tag

5%

Yarelser aver
tarrek &lder
eller under
trrrelnft

Tarrek &der




4.4 Facadereduktion

11.

10.

=1

Facadereduktion gives kun i ejendomme med mindst otte etager.

Fra og med 11. etage
og opefter gives 10%o |
facadereduktion

Fra og med 7. etage til
og med 10. etage
gives 5% i facade
reduktion




5. Aflaesningsprocedure

5.1 Varsling

1. Varslingsseddel hanges op i opgangen eller lzegges i postkassen 3-4 dage fgr
aflaesning.

Nu skal malerne aflaeses.

[ ] varme [ ] vand

Vi kommer

dag d. mellem kl. og kl.

Vi beder Dem sgrge for adgang til Deres lejlighed i hele

det varslede tidsrum - enten ved at veere hjemme eller
ved at treeffe en aftale med
viceveerten.

De bedes selv kontrolaflaese
o
Deres malere.

Se hvorledes pa
www.techem.dk

Aflaeser

Sorg venligst for, at alle radiatorer/malere er frit

tilgeengelige, specielt hvis malerne er placereti et
skab eller lignende!

Med venlig hilsen

techem
‘#

o
Focus pa ressourcer
Trindsevej 78~ 8000 Arhus C - Tif. 87 44 77 00 - Fax 86 15 26 00
E-mail: Service@techem.dk - Internet: www.techem.dk

Ovenstdende er et eksempel, kun til vejledende brug



2. Varslingsseddel bruges, hvis beboeren ikke er hjemme ved 1. besgg.

Jeg kommer igen

dag den

mellem kl. 0g for at aflaese
varmemalere.

Det er vigtigt, at De
er hjemme, da vi
ellers ma beregne
Deres forbrug.

De bedes selv kontrol-
aflaese Deres malere.
Se hvorledes pa
www.techem.dk

Afleeser

Opnar vi fgrst adgang senere eller skal vi beregne Deres forbrug,
palaegges et gebyr

Med venlig hilsen
Trindsgvej 7 B - BO0O Arhus C - TIf. 87 44 77 00
Fax 86 15 26 33
E-mail: Service@techem.dk - Internet: www.techem.dk teChem
Rbningstid: Mandag til torsdag fra 10.00 - 15.00 TR, W3
Focus pa ressourcer

Ovenstdende er et eksempel, kun til vejledende brug



3. Varslingsseddel bruges i de tilfaelde, hvor beboeren heller ikke er hjemme ved 2. besgg.

Ovenstdende er et eksempel, kun til vejledende brug




Malertype

Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKV 868
Funk-EHKV 868
Funk-EHKV 868

Malertype

Funk-EHKYV 868
Funk-EHKV 868
Funk-EHKV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868

Malertype

Funk-EHKV 868
Funk-EHKV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKV 868
Funk-EHKYV 868

Malertype

Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868

Malertype

Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868

Malertype

Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868

FfEbleparken 33, st, 5270 Odense N;

Malernummer Skala/ydelse
62815562 1.526,00
62815572 763,00
62815558 5.654,00
62815573 972,00
62815563 1.680,00

FAbleparken 35, st, 5270 Odense N;

Malernummer Skala/ydelse
62815552 972,00
62815554 1.680,00
62815555 4.614,00
62815571 1.526,00
62815543 763,00

FfEbleparken 37, st, 5270 Odense N;

Malernummer Skala/ydelse
63465096 1.526,00
63465095 1.680,00
63465098 4.614,00
63465097 972,00
63465356 763,00

FfEbleparken 39, st, 5270 Odense N;

Malernummer Skala/ydelse
62815534 1.768,00
62815533 972,00
62815532 763,00
62815549 4.776,00

FfEbleparken 41, st, 5270 Odense N;

Malernummer Skala/ydelse
63460338 1.680,00
63373828 1.526,00
63373827 4.980,00
63454913 763,00
63454922 972,00

FfEbleparken 43, st, 5270 Odense N;

Malernummer Skala/ydelse
63453355 4.614,00
63373930 763,00
63453352 972,00
63453354 1.526,00

Reduktion

0,90
0,90
0,90
0,90
0,90

Reduktion

0,90
0,90
0,90
0,90
0,90

Reduktion

0,90
0,90
0,90
0,90
0,90

Reduktion

0,90
0,90
0,90
0,90

Reduktion

0,90
0,90
0,90
0,90
0,90

Reduktion

0,90
0,90
0,90
0,90

12



Funk-EHKYV 868

Malertype

Funk-EHKYV 868
Funk-EHKV 868
Funk-EHKV 868
Funk-EHKV 868
Funk-EHKV 868

Malertype

Funk-EHKV 868
Funk-EHKV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868

Malertype

Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868

Malertype

Funk-EHKYV 868
Funk-EHKV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKV 868

Malertype

Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKV 868
Funk-EHKV 868

Malertype

Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868

63453353

AEbleparken 45, st, 5270 Odense N;

Malernummer

62815546
62815561
62811518
62815517
62815551

FfEbleparken 47, st, 5270 Odense N;

Malernummer

62815550
60531409
63559444
63559445
63559446

Malernummer

63559435
63559437
62810387
63559545
60531412

Malernummer

62818561
60531415
62818562
62818594
62818609

Méalernummer

62818607
62818608
62818600
62818591
62818592

Malernummer

63373819
63373816

1.680,00

Skala/ydelse

972,00
4.614,00
1.680,00
1.526,00

763,00

Skala/ydelse

720,00
4.776,00
1.680,00

972,00

763,00

FfEbleparken 33, 1sal, 5270 Odense N;

Skala/ydelse

1.526,00
1.680,00
972,00
4.776,00
763,00

FfEbleparken 35, 1sal, 5270 Odense N;

Skala/ydelse

4.776,00
1.526,00
1.680,00
972,00
763,00

fEbleparken 37, 1sal, 5270 Odense N;

Skala/ydelse

1.680,00
1.526,00
4.470,00
763,00
972,00

FfEbleparken 39, 1sal, 5270 Odense N;

Skala/ydelse

1.526,00
4.470,00

0,90

Reduktion

0,90
0,90
0,90
0,90
0,90

Reduktion

0,70
0,75
0,90
0,90
0,90

Reduktion

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Reduktion

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Reduktion

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Reduktion

1,00
1,00

13



Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868

Malertype

Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868

Malertype

Funk-EHKV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKV 868

Malertype

Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKV 868
Funk-EHKV 868

Malertype

Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKV 868
Funk-EHKV 868

Malertype

Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKV 868
Funk-EHKV 868
Funk-EHKV 868

Malertype

Funk-EHKYV 868

63373818
63373815
63373817

FfEbleparken 41, 1sal, 5270 Odense N;

Malernummer

62818593
62810281
62810304
62810301
62810300

FfEbleparken 43, 1sal, 5270 Odense N;

Malernummer

62810355
62810336
62810325
62810335
62810321

fEbleparken 45, 1sal, 5270 Odense N;

Méalernummer

63460308
63460309
63460310
62810323
63460339

FfEbleparken 47, 1sal, 5270 Odense N;

Malernummer

63460332
63460417
63460418
63460337

FfEbleparken 33, 2sal, 5270 Odense N;

Malernummer

63373820
62826255
62825100
62826180
62826163

Ableparken 35, 2sal, 5270 Odense N;

Malernummer

62808478

972,00
1.680,00
763,00

Skala/ydelse

1.526,00
1.680,00
763,00
972,00
4.470,00

Skala/ydelse

1.526,00
4.776,00
1.680,00
972,00
763,00

Skala/ydelse

4.980,00
972,00
1.680,00
1.526,00
763,00

Skala/ydelse

4.776,00
1.680,00
972,00
763,00

Skala/ydelse

1.526,00
1.680,00
6.167,00
1.047,00

763,00

Skala/ydelse

1.526,00

1,00
1,00
1,00

Reduktion

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Reduktion

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Reduktion

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Reduktion

0,85
1,00
1,00
1,00

Reduktion

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Reduktion

1,00

14



Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868

Malertype

Funk-EHKV 868
Funk-EHKV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKV 868

Malertype

Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKV 868
Funk-EHKV 868

Malertype

Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKV 868
Funk-EHKV 868
Funk-EHKYV 868

Malertype

Funk-EHKYV 868
Funk-EHKV 868
Funk-EHKV 868
Funk-EHKV 868
Funk-EHKYV 868

Malertype

Funk-EHKV 868
Funk-EHKV 868
Funk-EHKV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868

62808521
62808524
62808485
62808544

Malernummer

62900649
62900660
62900659
62900637
62900656

Méalernummer

62823852
62823856
62823850
62823849
62825190

Malernummer

63373929
62822784
62817291
63462659
63373931

Malernummer

62823853
62823830
62823813
62823814
62823809

Malernummer

62823818
62825789
62824466
62824968
62823817

4.470,00
1.680,00
1.047,00

763,00

FfEbleparken 37, 2sal, 5270 Odense N;

Skala/ydelse

1.526,00
1.680,00
4.470,00
972,00
763,00

fEbleparken 39, 2sal, 5270 Odense N;

Skala/ydelse

1.526,00
4.470,00
1.680,00
972,00
763,00

FfEbleparken 41, 2sal, 5270 Odense N;

Skala/ydelse

2.740,00
1.680,00
1.526,00
763,00
972,00

Ableparken 43, 2sal, 5270 Odense N;

Skala/ydelse

1.526,00
4.470,00
732,00
725,00
732,00

FfEbleparken 45, 2sal, 5270 Odense N;

Skala/ydelse

1.680,00
4.470,00
972,00
725,00
1.526,00

1,00
1,00
1,00
1,00

Reduktion

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Reduktion

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Reduktion

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Reduktion

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Reduktion

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

15



FfEbleparken 47, 2sal, 5270 Odense N;

Malertype Malernummer Skala/ydelse Reduktion
Funk-EHKV 868 62808475 1.526,00 0,80
Funk-EHKV 868 62808505 763,00 1,00
Funk-EHKV 868 62808541 972,00 1,00
Funk-EHKYV 868 62808522 1.680,00 1,00
Funk-EHKV 868 62808546 4.776,00 0,85

Ableparken 33, 3sal, 5270 Odense N;

Malertype Malernummer Skala/ydelse Reduktion
Funk-EHKV 868 62815507 1.680,00 0,85
Funk-EHKV 868 62823825 1.526,00 0,85
Funk-EHKV 868 62815512 4.776,00 0,85
Funk-EHKV 868 62815494 972,00 0,85
Funk-EHKV 868 62815495 763,00 0,85

FfEbleparken 35, 3sal, 5270 Odense N;

Malertype Malernummer Skala/ydelse Reduktion
Funk-EHKV 868 62815524 1.680,00 0,85
Funk-EHKV 868 62815525 972,00 0,85
Funk-EHKV 868 62518099 763,00 0,85
Funk-EHKV 868 62815506 1.526,00 0,85
Funk-EHKV 868 62815516 5.235,00 0,85

FfEbleparken 37, 3sal, 5270 Odense N;

Malertype Malernummer Skala/ydelse Reduktion
Funk-EHKV 868 62815493 1.680,00 0,85
Funk-EHKV 868 62812924 1.526,00 0,85
Funk-EHKV 868 62815514 4.776,00 0,85
Funk-EHKV 868 62815496 763,00 0,85
Funk-EHKV 868 62815497 972,00 0,85

FfEbleparken 39, 3sal, 5270 Odense N;

Malertype Madlernummer Skala/ydelse Reduktion
Funk-EHKV 868 62808547 1.526,00 0,85
Funk-EHKV 868 62808566 4.776,00 0,85
Funk-EHKV 868 62808563 1.680,00 0,85
Funk-EHKV 868 62808564 972,00 0,85
Funk-EHKV 868 62808565 763,00 0,85

fEbleparken 41, 3sal, 5270 Odense N;

Malertype Malernummer Skala/ydelse Reduktion
Funk-EHKYV 868 62815498 4.776,00 0,85
Funk-EHKV 868 62815513 972,00 0,85

Funk-EHKYV 868 62815481 1.526,00 0,85



Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868

Malertype

Funk-EHKV 868
Funk-EHKV 868
Funk-EHKV 868
Funk-EHKV 868
Funk-EHKYV 868

Malertype

Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868

Malertype

Funk-EHKYV 868
Funk-EHKV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKYV 868
Funk-EHKV 868

62815503
62815502

Malernummer

62823864
62815504
62823848
62823866
62823865

Malernummer

62823854
62823846
62823855
62823845
62823847

Malernummer

62825225
62813728
62813719
62813722
62813718

763,00
1.680,00

FfEbleparken 43, 3sal, 5270 Odense N;

Skala/ydelse

5.150,00
1.526,00
1.680,00
972,00
763,00

FfEbleparken 45, 3sal, 5270 Odense N;

Skala/ydelse

972,00
5.235,00
763,00
1.680,00
1.526,00

FfEbleparken 47, 3sal, 5270 Odense N;

Skala/ydelse

1.526,00
4.776,00
972,00
1.680,00
763,00

0,85
0,85

Reduktion

0,85
0,85
0,85
0,85
0,85

Reduktion

0,85
0,85
0,85
0,85
0,85

Reduktion

0,65
0,70
0,85
0,85
0,85

17



6.1 Beskrivelse og aflaesning af aktuelle mélere

Techem Optica Data Il

Radiobaseret varmefordelingsmaler, der angiver
forbruget/malerstanden p8 et digitalt display, hvor
du kan aflaese tallet ligesom pa en lommeregner.
Displayet skifter mellem 3 visninger:

1. visning: Maler nr.

2. visning: Det opsummerede forbrug siden sidste
skaringsdato.

3. visning: Det opsummerede forbrug pa

skaringsdatoen.

Man kan, indtil naeste skaeringsdato, sammenligne
det aktuelle forbrug med
sidste &rs totalforbrug.

Radiatorydelsen males med stor ngjagtighed ved
hjeelp af to-fgler princip, stabil microelektronik og
kvalitetsfalere. Kun det reelle forbrug males - ikke
"fremmed" energi sdsom solindfald, breendeovne
o.l.

P& displayet kan der umiddelbart aflaeses aktuel teellerstand dvs. det akkumulerede
forbrug siden sidste skaeringsdato, endvidere forbruget fra foregdende
regnskabsperiode, malerens nummer samt en evt. fejlkode.

Techem Optica Data II varmefordelingsmaler afleeses via et radiosignal, derfor
behgver vi ikke laengere adgang til lejema&lene. Desuden opnas ved elektronisk data
overfgrsel, kontrolaflaesninger for hele aret, der bl.a. anvendes i forbindelse med
flytninger.

Der kan forekomme tre fejlkoder:
F-1 = Fglerfejl.
Fjernfglertilslutningen repareres, derefter genstartes anlaegget pa ny.
Er maleren defekt, udskiftes denne.
C-1 = Checksum fejl.
Kan ikke repareres, maleren udskiftes.
F-7 = Kommunikationsfejl.
M3leren udskiftes.

M3leren gemmer selv aflaesninger pa forud kodede datoer. Hermed bliver
afleesningsperioden ens for alle beboere uanset hvornar vi aflaeser malerne. M3leren
tilpasses radiatorens ydelse/varmeafgivelse. Maleren kan anvendes pa radiatorer med
en ydelse fra 100 til 15999W. Ved ydelser herudover monteres to eller flere méalere.
M3leren er forsynet med batteri til min. 10 ars drift. Herefter udskiftes maleren i
forbindelse med &rs aflaesningen.

18



